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LEGENDA:

Nawiewnik sufitowy
ze skrzynką rozprężną

Wywiewnik sufitowy
ze skrzynką rozprężną

Drzwiowa kratka transferowa

Kratka wentylacyjna
prostokątna - nawiewna/ wywiewna

Klapa p. poż.

Przepustnica
okrągła/ prostokątna

Tłumik 

190 m3/h

300

120 m3/h

250

275 m3/h

525 x 125

210 m3/h

325 x 125

OK 9.40 m

OK 9.97 m
Rzędna osi kanału

Przewody wentylacji nawiewnej

Przewody wentylacji wywiewnej

Nawiewnik sufitowy

Wywiewnik sufitowy

Nazwa pomieszczenia
Vn - ilość powietrza nawiewanego
Vw - ilość powietrza wywiewanego

1.1 Pom. zakulisowe

Vn=220 m3/h N2

Vw=220 m3/h W2

KP KP

Przewody wentylacji wywiewnej
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RZUT PIĘTRA 1 - INSTALACJA 
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI 44-100  Gliwice

ul. Lipowa 12
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„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ (MODERNIZACJA) BUDYNKU SZKOŁY 
ROLNICZEJ DLA POTRZEB SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W 
PRZASNYSZU”-  PROJEKT POD NAZWĄ „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 
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