
Z TABLICY RG2 
(zabudowanej na 

korytarzu II piętro)

Środek dodatkowej ochrony 
przeciwpora żeniowej: 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS

Kontrola
napięciaZasilanieNAZWA 
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LOKALIZACJA

MOC ZAINST.

PRĄD OBC.

Moc zainstalowana:   Pi = 29,15 kW
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elektrycznego, o świetlenia scenicznego z innej fazy ani żeli 
zasialnie przył ączy podłogowych, ściennego, szafy 
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Środek dodatkowej ochrony 
przeciwpora żeniowej: 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS
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Rozdzielnica do zabudowy 
we wnęce
min. IP4X
wym. min. 1050x575x190 
(wys. x szer. x gł ęb)
W tablicy przewidzie ć około 
rezerw ę miejsca na 36 
modułow (doposa żenie w 
elementy sterowania przez 
bran żę technologii)
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