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Q05-Q07 - rozłacznik bezpiecznikowy typu D02-63-3N gG50A
Q08-Q18 - rozłacznik bezpiecznikowy typu D02-63-3N gG25A

 Q26.1- Q27.4 - wyłącznik nadmiarowoprądowy typu iC60N-B16 16A
Q26, Q27 - wyłącznik różnicowoprądowy typ ilD-AC30-40-4 40A

F01 - ogranicznik przepięć typu klasy I+II
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F04

F04 - transformator 230V/48V AC

CZĘŚĆ ROZDZIELNICY W
KTÓREJ

ZAGOSPODAROWANO
OSPRZĘT SYSTEMU BMS

ORAZ SYSTEMU DALI

SCHEMAT SYSTEMU BMS I
SYTEMU DALI NA OSOBNYCH

SCHEMATACH

UWAGI:
- projekt należy rozpatrywać całościowo

wraz z opisem technicznym i rysunkami
branżowymi; wszystkie elementy ujęte
w opisie technicznym, a nie ujęte
na rysunkach lub odwrotnie należy
traktować tak jakby były ujęte w obu
częściach dokumentacji projektowej,

- wszystkie materiały i systemy są produktami
sugerowanymi i może nastąpić ich
zamiana na produkt inny pod warunkiem,
że będzie równoważny lub lepszy,

- wymiary podano w cm

EW11

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGA
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