
EI 30EI 30

HYDRANT DN25

H H

HYDRANT DN25

KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA ŚCIANAMI
O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
I ZAMYKANA DRZWIAMI O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

GAŚNICA PROSZKOWA
GP-4 X ABC/E PLUS GAŚNICA PROSZKOWA

GP-4 X ABC/E PLUS

G

1.20

1.17

1.13

1.11

1.9

1.04

wp= 91 cm wp= 91 cm wp= 91 cm wp= 91 cm wp= 91 cm wp= 91 cm

wp= 91 cm wp= 91 cmwp= 91 cm wp= 91 cm

w
p

=
 9

1 
c

m

wp= 91 cmwp= 91 cm

wp= 91 cmwp= 91 cmwp= 91 cmwp= 91 cmwp= 91 cmwp= 91 cmwp= 91 cmwp= 91 cmwp= 91 cmwp= 91 cm

wp= 91 cmwp= 91 cm

w
p

=
 1

21
 c

m

EI 60

śc
ia

n
a

 o
 o

d
p

o
rn

o
śc

i o
g

n
io

w
e

j E
I 3

0

EI
 3

0

EI
 3

0

śc
ia

n
a

 o
 o

d
p

o
rn

o
śc

i o
g

n
io

w
e

j E
I 3

0

śc
ia

n
a

 o
 o

d
p

o
rn

o
śc

i o
g

n
io

w
e

j E
I 3

0

śc
ia

n
a

 o
 o

d
p

o
rn

o
śc

i o
g

n
io

w
e

j E
I 3

0

śc
ia

n
a

 o
 o

d
p

o
rn

o
śc

i o
g

n
io

w
e

j E
I 3

0

ściana o odporności ogniowej EI 30

ściana o odporności ogniowej EI 30 ściana o odporności ogniowej EI 30

ściana o odporności ogniowej EI 30

śc
ia

n
a

 o
 o

d
p

o
rn

o
śc

i o
g

n
io

w
e

j E
I 3

0

śc
ia

n
a

 o
 o

d
p

o
rn

o
śc

i o
g

n
io

w
e

j E
I 3

0

A

J
J

G

EI
 6

0

L/M

L/M

ZM

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
WYKONANA Z MATERIAŁU NIEPALNEGO;
NALEŻY ZASTOSOWAĆ DRZWI I OKNA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60;
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SP1 - STREFA POŻAROWA ZL V
WIELKOŚĆ STREFY = 1.144,49 m²

dylatacja 2 cm
na całej wysokości

istniejącego budynku
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RZUT I PIĘTRA - CZĘŚĆ BUDYNKU A
SKALA 1:50
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bruzda w ścianie
wym. 13x25 cm
na rury 2xØ11 cm
instalacji sanitarnej
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manipulator kodowy

czujnik magnetyczny

czujka ruchu pir

sygnalizacji włamania i napadu

moduł rozszerzeń wejść i wyjść

sygnal. zewnetrzny akustyczno-optyczny

sygnal. wewnetrzny akustyczno-optyczny

centrala systemu 

bateryjne, bezprzewodowe okucie drzwiowe systemu kontroli dostępu 

czytnik KD

kontroler

czujka optyczna dymu międzystropowa
ze wskaźnikiem zadziałania

centrala sygnalizacji alarmu pożaru

czujka optyczna dymu sufitowa

akustyczny sygnalizator alarmu pożaru

ręczny ostrzegacz pożarowy

CSP

Moduł liniowy typ 1

Moduł liniowy typ 2
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PRZEDMIOT RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

OBIEKT:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO
NA "EDUKACYJNY INKUBATOR

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWÓJU NOWYM
I ZDZIWÓJU STARYM" JAKO SPOSÓB

NA REWITALIZACJĘ TERENÓW
WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO

OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

PROJEKTANT:
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ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA

DATA: styczeń 2018 NR RYSUNKU:

BRANŻA: SKALA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwój Nowy
dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwój Stary
gm. Chorzele, powiat Przasnyski

OBIEKT:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projekt stanowi własność intelektualną firmy:
R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek.

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone.
Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie

bez pisemnej zgody pracowni zabronione.
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TELETECHNICZNA 1:50

CZĘŚĆ BUDYNKU A
PIĘTRO I

PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
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kamera telewizji dozorowej

kamera zewnętrzna telewizji dozorowej
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